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[bookmark: _Toc10825]一、文档说明
1.1 [bookmark: _Toc10194][bookmark: _Toc4662][bookmark: _Toc20208] 编制说明
本文档主要描述了公司智能抄表系统平台与第三方进行抄表系统管理对接的接口和使用规范。
1.2 [bookmark: _Toc4241][bookmark: _Toc12771][bookmark: _Toc9714] 适用范围
用于指导第三方平台通过智能抄表系统平台进行数据对接，并为测试人员提供测试依据。
1.3 [bookmark: _Toc26963][bookmark: _Toc7232] 更新内容
1.新增摄像头水表抄表记录
2、 [bookmark: _Toc20919][bookmark: _Toc6293][bookmark: _Toc13027]接口技术方案
根据接口涉及的相关技术环境和应用系统的特点，系统采用基于TCP/IP网络的HTTP、SOAP、FTP、SMTP等标准协议，基于HTML、XML、Web Services或文件传输等技术路线，实现应用系统之间的数据交换。
智慧物联网应用服务平台与第三方平台数据交换接口采用Web Service技术实现，基于SOAP over HTTP协议。
本规范未指定Web Service的服务端点。根据最终部署情况，第方平台应可配置Web Service的服务端的地址。
本规范涉及的数据交互内容均以JSON数据格式描述。

3、 [bookmark: _Toc28690][bookmark: _Toc2327]接口说明
[bookmark: _Toc26299][bookmark: _Toc31580]  除登录外每个接口2秒钟限制访问一次。
   Web Services 使用 Web Services 描述语言 (WSDL) 提供服务所支持的所有消息的详细规格。
   WSDL 将消息组合成操作。操作是与服务进行交互的逻辑单位，它被定义为请求消息以及与之相关的任何响应消息。本章定义了数据交换Web Service接口统一的请求消息和响应消息框架结构。具体的数据操作和这些操作相关数据项的详细说明详见"接口内容"一章。

[bookmark: _Toc5933]
[bookmark: _Toc15442]四、接口内容
[bookmark: _Toc9686][bookmark: _Toc685][bookmark: _Toc13136][bookmark: _Toc20304]4.1、登录接口
简要描述
· 用于验证用户，并获取用户信息,token有效时间为两个小时,token值为获取成功后返回data值,(成功返回示例中标红所示)。
请求URL
· http://imrapi.jrhsz.com/user/login 
请求方式
· post
请求Body参数
	参数名
	必选
	类型
	说明

	admin_user_name
	是
	string
	用户账号

	api_password
	是
	string
	用户密码


成功返回示例
	{
"code":200
"data":"eyJhZG1pbl91c2VyX25hbWUiOiJraGNzIiwiYXBpX3Bhc3N3b3JkIjoiMTIzNDU2IiwidGltZSI6MTY4MDc3MzI4N30="
"msg":"登录成功"
}



[bookmark: _Toc32040]4.2、设备信息
简要描述
· 获取项目下所有的表信息
请求URL
· http://imrapi.jrhsz.com/meter/meterList 
请求方式
· post
请求Body参数
	参数名
	必选
	类型
	说明

	token
	是
	string
	token

	admin_user_name
	是
	string
	用户账号

	pageNo
	否
	int
	页码 （pageNo或pageSize为空时默认pageNo:1,pageSize:1000）

	pageSize
	否
	int
	每页记录数（最大1000条）


成功返回示例
	{
    "code": 200,
    "data": [
        {
            "project_code": "zc",
            "deviceId": "202005005292",
            "deviceName": "202005005292",
            "tableNo": "202005005292",
            "tableAddress": "7栋",
            "tableType": "2",
"onlineAt": "2023-07-14 10:00:08",
"netStatis": "不在线",
            "gate": "跳闸",
"user_code": "ceshi1",
"user_name": "ceshi1",
            "house_number": "位置1"
        },
        {
            "project_code": "zc",
            "deviceId": "202005005194",
            "deviceName": "202005005194",
            "tableNo": "202005005194",
            "tableAddress": "7栋"
"tableType": "2",
"onlineAt": "2023-07-14 10:00:08",
"netStatis": "不在线",
"gate": "跳闸",
"user_code": "ceshi2",
"user_name": "ceshi2",
            "house_number": "位置2"
        },
        {
            "project_code": "zc",
            "deviceId": "202005004869",
            "deviceName": "202005004869",
            "tableNo": "202005004869",
            "tableAddress": "7栋"
"tableType": "2",
"onlineAt": "2023-07-14 10:00:08",
"netStatis": "不在线",
"gate": "跳闸",
"user_code": "ceshi3",
"user_name": "ceshi3",
            "house_number": "位置3"
        }, 
    ],
"msg": "操作成功",
"totalCount": 3
}


成功返回示例的参数说明
	参数名
	类型
	说明

	project_code
	string
	项目编码

	deviceId
	string
	设备ID

	deviceName
	string
	设备名称

	tableNo
	string
	表号

	tableAddress
	string
	表地址

	typeType
	string
	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 26, 30, 42, 43, 46, 48为电表
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 49 为水表

	gate
	string
	阀门状态

	onlineAt
	datetime
	最近上线时间

	netStatis
	string
	设备当前状态

	user_code
	string
	用户编码

	user_name
	string
	用户名称

	house_number
	string
	门牌号



[bookmark: _Toc17881]4.3、抄表信息
简要描述
· 获取表最新的读数
请求URL
· http://imrapi.jrhsz.com/meter/readMeter 
请求方式
· post
请求Body参数
	参数名
	必选
	类型
	说明

	token
	是
	string
	token

	admin_user_name
	是
	string
	用户账号

	tableNo
	否
	string
	表编号（为空查询所有）

	pageNo
	否
	Int
	页码 （pageNo或pageSize为空时默认pageNo:1,pageSize:1000）

	pageSize
	否
	Int
	每页记录数（最大1000条）


成功返回示例
	{
    "code": 200,
    "data": {
        "deviceId": "190620833464",
        "tableNo": "190620833464",
        "reading": "346.90",
        "readTime": "2023-04-22 10:31:53",
"gate": "跳闸"
    },
"msg": "操作成功",
"totalCount": 52
}


成功返回示例的参数说明
	参数名
	类型
	说明

	deviceId
	string
	设备ID

	tableNo
	string
	表编号

	reading
	string
	读数

	readTime
	string
	读数时间

	gate
	string
	阀门状态


[bookmark: _Toc8456]4.4、抄表记录
简要描述
· 获取表历史读数信息
请求URL
· http://imrapi.jrhsz.com/meter/readMeterList 
请求方式
· post
请求Body参数
	参数名
	必选
	类型
	说明

	token
	是
	string
	token

	admin_user_name
	是
	string
	用户账号

	tableNo
	否
	string
	表号（为空查询所有）支持多个表号查询 格式：00000000001,00000000002(英文逗号)

	BeginDate
	是
	string
	开始时间

	EndDate
	是
	string
	结束时间

	pageNo
	是
	int
	页码

	pageSize
	是
	int
	每页记录数（最大1000条）


成功返回示例
	{
    "code": 200,
    "data": [
        {
            "deviceId": "190620833464",
            "tableNo": "190620833464",
            "reading": "313.60",
            "readTime": "2023-04-06 10:30:28",
            "imei": "",
            "user_code": "2020072806247",
            "tableAddress": "190620833464",
            "deviceName": "190620833464"
        },
        {
            "deviceId": "190620833464",
            "tableNo": "190620833464",
            "reading": "316.03",
            "readTime": "2023-04-07 10:30:01",
            "imei": "",
            "user_code": "2020072806247",
            "tableAddress": "190620833464",
            "deviceName": "190620833464"
        }
    ],
"msg": "操作成功",
"totalCount": 1
}


成功返回示例的参数说明
	参数名
	类型
	说明

	deviceId
	string
	设备ID

	tableNo
	string
	表编号

	reading
	string
	读数

	readTime
	string
	读数时间

	imei
	string
	imei

	user_code
	string
	用户编码

	tableAddress
	string
	表地址

	deviceName
	string
	表名称




[bookmark: _Toc11240]4.5、消费记录
简要描述
· 获取历史消费记录
· 实时数据：获取设备所有的消费记录（一天多条）
· 日数据：获取设备每日消费记录（一天一条）
请求URL
· http://imrapi.jrhsz.com/meter/readMeterDataList 
请求方式
· post
请求Body参数
	参数名
	必选
	类型
	说明

	token
	是
	string
	token

	admin_user_name
	是
	string
	用户账号

	type
	是
	string
	1.实时数据 

	tableNo
	否
	string
	表号（为空查询所有表信息）

	BeginDate
	是
	string
	开始时间

	EndDate
	是
	string
	结束时间

	pageNo
	是
	int
	页码

	pageSize
	是
	int
	每页记录数（最大1000条）


成功返回示例
	{
    "code": 200,
    "data": [
        {
            "project_code": "zc",
            "deviceId": "202005004869",
            "tableNo": "202005004869",
            "reading": "71.00",
            "readTime": "2023-04-05 10:31:42",
"dosage": "0",
"amout": "0",
"type": 1
        },
        {
            "project_code": "zc",
            "deviceId": "202005004984",
            "tableNo": "202005004984",
            "reading": "71.00",
            "readTime": "2023-04-06 10:30:43",
"dosage": "0",
"amout": "0",
"type": 1
        }
    ],
"msg": "操作成功",
"totalCount": 1
}


成功返回示例的参数说明
	参数名
	类型
	说明

	project_code
	string
	项目编码

	deviceId
	string
	设备ID

	tableNo
	string
	表编号

	reading
	string
	读数

	readTime
	string
	读数时间

	dosage
	string
	用量

	amount
	string
	消费金额

	type
	string
	表类型，1：NB电表485协议，2：普通水表，3：普通电表，4：NB水表湿式水表，5：4g电表，6：NB水表光电远传水表，7：尖峰平谷电表，8：有线水表，9：有线电表，10：lxs冷水水表，11：4g尖峰平谷电表，12：lxsudp冷水水表，13：工控机电表，14：工控机冷水水表，15：4g尖峰平谷电表(新)，16：3型集中器电表，17：3型集中器水表，18：2型集中器电表，19：2型集中器485水表，20：2型集中器mbus水表，21：非透传集中器电表，22：非透传集中器485水表，23：非透传集中器mbus水表，24：4g水表，26：集中器电表（周），27：集中器485水表（周），28：集中器mbus水表（周），30：4g本地费控电表，31：NB终端水表



[bookmark: _Toc29282][bookmark: _Toc16755]4.6、设备指令下发
简要描述
· 设备指令下发
请求URL
· http://imrapi.jrhsz.com/meter/meterInstruct 
请求方式
· post
请求Body参数
	参数名
	必选
	类型
	说明

	token
	是
	string
	token

	admin_user_name
	是
	string
	用户账号

	deviceId
	是
	string
	表设备id

	type
	是
	string
	1.跳闸(关阀) 2.合闸（开阀） 3.抄表


成功返回示例
	{
"code":200
"msg":"操作成功"
}



[bookmark: _Toc31744]4.7、尖峰平谷抄表记录
简要描述
· 尖峰平谷抄表记录
请求URL
· http://imrapi.jrhsz.com/meter/peaksValleysRead
请求方式
· post
请求Body参数
	参数名
	必选
	类型
	说明

	token
	是
	string
	token

	admin_user_name
	是
	string
	用户账号

	tableNo
	否
	string
	表号（为空查询所有）支持多个表号查询 格式：00000000001,00000000002(英文逗号)

	BeginDate
	是
	string
	开始时间

	EndDate
	是
	string
	结束时间

	pageNo
	是
	int
	页码

	pageSize
	是
	int
	每页记录数（最大1000条）



成功返回示例
	{
    "code": 200,
    "data": [
        {
            "project_code": "cs",
            "deviceId": "202005004869",
            "tableNo": "202005004869",
"createTime": "2025-07-01 00:57:05",
"freezeTime": "2025-07-01 00:57:05",
"tableNo": "202005004869",
            "positiveActivePower": 10622.5,
            "positiveActivePower1": 24863.7,
"positiveActivePower2": 31086.9,
"positiveActivePower3": 41868 ,
"positiveActivePower4": 8403.9,
"voltA": "238.90",
"voltB": "238.90",
"voltC": "238.90",
"electricA": "3.78",
"electricB": "0.21",
"electricC": "0.12",
"totalActivePower": "29.50",
"activePowerA": "29.00",
"activePowerB": "0.20",
"activePowerC": "0.20",
"totalReactivePower": "1.90",
"reactivePowerA": "0.00",
"reactivePowerB": "1.30",
"reactivePowerC": "0.50",
        }
    ],
"msg": "操作成功",
"totalCount": 1
}


成功返回示例的参数说明
	参数名
	类型
	说明

	project_code
	string
	项目编码

	deviceId
	string
	设备ID

	tableNo
	string
	表编号

	createTime
	string
	上报时间

	freezeTime
	string
	日冻结时间

	positiveActivePower
	string
	总读数

	positiveActivePower1
	string
	尖 读数

	positiveActivePower2
	string
	峰 读数

	positiveActivePower3
	string
	平 读数

	positiveActivePower4
	string
	谷 读数

	voltA
	string
	电压A

	voltB
	string
	电压B

	voltC
	string
	电压C

	electricA
	string
	电流A

	electricB
	string
	电流B

	electricC
	string
	电流C

	totalActivePower
	string
	总有功功率

	activePowerA
	string
	有功功率A

	activePowerB
	string
	有功功率B

	activePowerC
	string
	有功功率C

	totalReactivePower
	string
	总无功功率

	reactivePowerA
	string
	无功功率A

	reactivePowerB
	string
	无功功率B

	reactivePowerC
	string
	无功功率C




[bookmark: _Toc16833]4.8、摄像头水表抄表记录
简要描述
· 摄像头水表抄表记录
请求URL
· http://imrapi.jrhsz.com/meter/cameraRead
请求方式
· post
请求Body参数
	参数名
	必选
	类型
	说明

	token
	是
	string
	token

	admin_user_name
	是
	string
	用户账号

	tableNo
	否
	string
	表号（为空查询所有）支持多个表号查询 格式：00000000001,00000000002(英文逗号)

	BeginDate
	是
	string
	开始时间

	EndDate
	是
	string
	结束时间

	pageNo
	是
	int
	页码

	pageSize
	是
	int
	每页记录数（最大1000条）



成功返回示例
	{
    "code": 200,
    "data": [
        {
            "project_code": "cs",
            "tableNo": "8408301559",
"imageReadTime": "2025-07-01 00:57:05",
"imageStatus": "解析正常",
            "imageUrl": "https://xxx.com/",
            "basicReading": 24863.7,
}
    ],
"msg": "操作成功",
"totalCount": 1
}



成功返回示例的参数说明
	参数名
	类型
	说明

	project_code
	string
	项目编码

	tableNo
	string
	表编号

	imageReadTime
	string
	抄表时间

	imageStatus
	string
	解析状态

	imageUrl
	string
	图像地址

	basicReading
	string
	读数



[bookmark: _Toc17201][bookmark: _Toc1290][bookmark: _Toc22723]
[bookmark: _Toc7026]五、返回值

系统使用统一的返回值，目前定义的返回值如下：

	返回值
	说明

	1001
	失败

	1002
	账号不存在或没有API权限

	1005
	密码错误

	1006
	Token不存在

	1007
	Token已过期

	1008
	缺少参数

	1009
	账号与token不符合或没有该接口权限

	200
	请求成功

	1010
	重复订单

	1011
	访问过快



